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A A ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO,
DESCARGA ELECTRICA 0 LESIONES A LAS PERSONAS, TENGA EN
CUENTA LO SIGUIENTE:

1. Use esta unidad exclusivamente de la manera concebida por el fabricante.
Si tiene alguna pregunta, péngase en contacto con el fabricante.

2.  Antes de darle mantenimiento a la unidad o de limpiarla, apague
el suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee el medio
de desconexion del servicio para evitar que el equipo se encienda
accidentalmente. Cuando el medio de desconexion del servicio no se pueda
bloquear, adhiera de manera segura un dispositivo visible de advertencia al
panel de servicio, tal como un rétulo.

3. Eltrabajo de instalacion y el cableado eléctrico deberan realizarlos personas
calificadas de acuerdo con todos los codigos y normas aplicables, lo cual
incluye los codigos de construccion contra incendios.

4.  Se necesita una cantidad suficiente de aire para lograr una combustion
correcta y el escape de los gases a través del conducto de humos
(chimenea) de los equipos que queman combustible para evitar el
contratiraje. Siga las especificaciones del fabricante del equipo de
calefaccion y las normas de seguridad, como las que publica la Asociacion
Nacional de Proteccion contra Incendios (National Fire Protection
Association, NFPA) y la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de
Calefaccion, Refrigeracion y Aire Acondicionado (American Society for
Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE), asi como las
que aparecen en los cddigos de las autoridades locales.

5. Al cortar o perforar en pared o cielo raso, no dafie el cableado eléctrico ni
otros servicios ocultos.

Los ventiladores con conductos siempre deben tener salida al exterior.

Si esta unidad se va a instalar sobre una bafiera o ducha, debe marcarse
segun corresponda para la aplicacion y conectarse a un circuito derivado
protegido por un GFCI (Interruptor de circuito por falla a tierra).

Esta unidad debe conectarse a tierra.

Desenchufe o desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentacion
antes de realizar el mantenimiento.

10. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este
ventilador con ningtin dispositivo de control de la velocidad de estado sélido.

11. Noinstale el ventilador en un techo con aislamiento térmico a un valor
superior a R40.

12. Use un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para operar este ventilador. El
uso de controles de velocidad puede dafiar el motor.

13.  NO INSTALE EN UN MURO.

use guantes de seguridad durante la instalacion, limpieza o

2 ADVERTENCIA: La unidad tiene bordes afilados. Siempre
mantenimiento.

A\ iPRECAUCION!

El dnico uso de este dispositivo debe ser de ventilacion. No lo utilice para
expulsar materiales y vapores peligrosos o explosivos.

NO instale la unidad en un panel de techo acustico.

Este producto esta disefiado para instalarse en techos con una
inclinacion de hasta 12/12 (angulo de 45 grados). El conector del
conducto debe apuntar hacia arriba.

Para evitar dafos en los cojinetes del motor y que los impulsores hagan
ruido y estén desequilibrados, mantenga el aerosol para tablaroca y el
polvo de construccion lejos de la unidad de potencia.

Lea la etiqueta de especificaciones del producto para obtener mas
informacion y requisitos.

COCINA DOMESTICA

No lo instale encima o dentro de esta area

Equipo

de cocina

el

Suelo
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Garantia

UN ANO DE GARANTIA LIMITADA

Se debe realizar una inspeccion a conciencia antes de la instalacion y debe reportar inmediatamente cualquier dafio. No nos hacemos
responsables por fallos o dafios que pudieran haberse descubierto o evitado con una inspeccion y pruebas adecuadas antes de la instalacion.

Conglom Inc. garantiza esta producto contra defectos en materiales y de fabricacion durante 1 (un) afio a partir de la fecha de compra. Es
necesario que el comprador original entregue a Conglom Inc. el comprobante de compra (recibo original) para todos los reclamos relacionados
con la garantia.

Esta garantia no es transferible y sera anulada si la unidad se quita del lugar donde se instalé inicialmente o si no se instala de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. La garantia no se aplica en caso de dafos en el producto debidos al uso de piezas
distintas a los repuestos originales de Conglom Inc. (las piezas de repuesto se pueden obtener enviando un correo electrénico a
cs@conglomkb.com o llamando al 7-877-333-0098 entre las 8:30 a. m. y 5:00 p. m. EST) a los errores de instalacion, el maltrato, uso indebido
y cuidado y mantenimiento inapropiados (sin importar si lo realiza un plomero, contratista, proveedor de servicios o familiar del comprador).
La garantia no incluye los dafios debidos a condiciones agresivas del aire o el agua, limpiadores y / 0 materiales fuertes o abrasivos.

Bajo ninguna circunstancia seremos responsables de lesiones fisicas o dafios a la propiedad que resulten de una instalacién o uso inapropiados
de este producto. No seremos responsables por inconvenientes ocasionados por pérdida de uso de este producto, costos incurridos en mano
de obra o materiales, retiro e instalacién de unidades de remplazo, ni ningtin otro dafio incidental o consecuente. Costos relacionados con la
obtencion de acceso para la reparacion o el reemplazo son la responsabilidad del usuario.

Nuestra obligacion se limita a la reparacion o reemplazo de una unidad (a nuestra discrecion) que pueda comprobarse, Unicamente al
examinarla nosotros, que tiene defectos bajo un uso y servicio normal durante el periodo de garantia.

Cualquier fallo de este producto que no sea identificable como un defecto en materiales o de fabricacion no estara cubierto por esta garantia.
Estos articulos que no se pueden garantizar incluyen, pero no se limitan a:

- Instalacién indebida sin seguir las instrucciones del fabricante.
- Abolladuras y/o rayones ocasionados durante el transporte, el manejo o la instalacion.
- Cambio en el color o acabado debido al uso de productos quimicos.

- Dafios ocasionados por no seguir las pautas de cuidado y limpieza, incluyendo dafios ocasionados por el uso de limpiadores
abrasivos.

- Alteraciones hechas a la unidad por parte del comprador o instalador.
- Daiios ocasionados por golpes accidentales, incendios, inundaciones, congelamiento y por el desgaste normal.

- Dobleces y deformaciones causados por conexiones forzadas, accesorios demasiado apretados y soporte inadecuado durante la
instalacion.

Esta garantia no cubre el uso o la instalacion comercial ni institucional.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION DE GARANTIA

Si ocurre un defecto por el que se pueda presentar una reclamacion o si se necesitan repuestos, pdngase en contacto con nuestro equipo de
servicio al cliente escribiendo a cs@conglomkb.com o llamando al teléfono 7-877-333-0098 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., EST).

Antes de llamar para presentar una reclamacion, asegurese de tener a la mano:
- El'nimero o la descripcion del modelo.
- El comprobante de compra.
- Los detalles del defecto y o el niumero de pieza.

- Nombre(s) y domicilio(s) del propietario y el instalador.

31 CONGLOMKB.COM
Por favor, contacte cs@conglomkb.com o llame al 7-877-333-0098 para obtener mas ayuda.
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Preinstalacion

HERRAMIENTAS/MATERIALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)

Cinta de medir Navaja Marcador o lapiz

Destornillador de

Cinta de papel aluminio estrella (Phillips)

Pinzas de punta

Taladro eléctrico

. : Gafas de
Guantes de seguridad (] Qest.ornlllador @ seguridad
eléctrico
. Tornillos para
@_ Sierra para tablaroca Palanca madera
. . . Conector de
Mascarilla respiratoria Abrazadera de cable conducto flexible*

Adaptador para
conductos*

*Para un mejor rendimiento, use conductos metalicos redondos de 4". Otros conductos son aceptables pero pueden afectar el
rendimiento. Si se usan los conductos metalicos existentes, sera necesario un conector de conducto flexible corto. Si su conducto tiene
un diametro diferente a 4”, se requiere un adaptador de conducto para hacer una conexion hermética.
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Preinstalacion (continuacion) |

CONTENIDO DEL PAQUETE

Antes de llevar a cabo la instalacion, verifique cuidadosamente que la unidad no presente ningtn dafio ni que falten piezas. Si hay algun
dafio o faltan partes, no prosiga con la instalacion. En caso de que la unidad esté danada o falten piezas, comuniquese con el departamento
de servicio al cliente via cs@conglomkb.com o al 1-877-333-0098 (servicio en inglés y francés, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. A 5 p.m.,
hora del Este). No tire el embalaje hasta que quede satisfecho con el producto.

Pieza

Description

Cantidad

Ventilador

1

Regulador (unido a la carcasa del ventilador)

Rejilla

Plantilla de instalacion y cubierta antipolvo

Canales de suspension

Tornillos largos

DD M MmO O| @

Tornillos cortos

1
1
1
4
4
2

33

Por favor, contacte cs@conglomkb.com o llame al 7-877-333-0098 para obtener mas ayuda.
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Preinstalacion (continuacion) |

INSTALACION TiPICA

Ventilad
Cable eléctrico*
Conecto
conducto flexible
o redondo*
No incluid




Instalacion

REEMPLAZAR UN VENTILADOR EXISTENTE

ADVERTENCIA: Antes de retirar el ventilador existente, apague el
suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee el medio de
c desconexion del servicio para evitar que el equipo se encienda
accidentalmente. Cuando el medio de desconexion del servicio
no se pueda bloquear, adhiera de manera segura un dispositivo
visible de advertencia al panel de servicio, tal como un rétulo.

A

ADVERTENCIA: Siempre use gafas y guantes de seguridad
durante la instalacion para evitar lesiones.

NOTA: Para instalaciones nuevas, consulte la seccion “Fijar el ventilador a las
vigas del techo: techos inacabados”.

- Asegurese de que la apertura del ventilador existente sea mas
pequeiia que la plantilla de instalacion suministrada, de modo que
pueda ampliarse para adaptarse al nuevo ventilador si es necesario.
Verifique para asegurarse de que la flecha de la viga indicada en la
plantilla esté orientada correctamente. Debe apuntar a la viga del
techo.

- Marque la linea central de la abertura del ventilador existente como
se muestra en la figura 2.

- Alinee la plantilla de instalacion proporcionada con el lado de la viga
y la linea central, luego dibuje a lo largo del perimetro de la plantilla.
Ver figura 3.

- Con una navaja, marque el techo a lo largo del perimetro.

NOTA: Se recomienda que use una mascara respiratoria cuando corte la
tablaroca y retire el ventilador anterior.

- Verifique para asegurarse de que la alimentacion de su ventilador
existente se haya apagado en el panel de servicio.

- Corte la nueva abertura en el techo con una sierra para tablaroca.

Tenga cuidado de no dafar la ventila existente o el cableado eléctrico.

Ver figura 4.
- Desconecte los conductos existentes y el cableado eléctrico.

- Retire el ventilador anterior junto con cualquier accesorio de
instalacion. Use una palanca si es necesario. Una vez que haya
retirado el ventilador anterior, estara listo para instalar su nuevo
ventilador. Ver figura 5.

Lin};é central
Fig. 2

Plantilla de
instalacion (D)

S
~

<
Linea central

35
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Por favor, contacte cs@conglomkb.com o llame al 7-877-333-0098 para obtener mas ayuda.
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Instalacion (continuacion)

PREPARACION DEL NUEVO VENTILADOR

al manipular el ventilador porque tiene bordes afilados que
pueden causar lesiones.

2 ADVERTENCIA: Se recomienda que use guantes de seguridad

Desconecte el motor del receptaculo. Ver figura 6.

Retire el tornillo que fija el conjunto de montaje del motor
a la carcasa del ventilador y saque el conjunto soltando las
pestanas. Ver figura 7.

Desatornille el tornillo que asegura la tapa de la caja de
cableado eléctrico y retire la tapa y la caja de la carcasa del
ventilador. Ver figura 8.

CONECTAR EL CABLEADO ELECTRICO

REQUISITOS PARA LA CONEXION DE LOS CABLES
CUMPLA CON TODOS LOS CODIGOS Y ORDENANZAS VIGENTES

1.

10.

Este ventilador requiere una conexion eléctrica a tierra.
Consulte a un electricista calificado si no esta seguro de que
el ventilador esté correctamente conectado a tierra.

Si no se siguen los requisitos eléctricos, se podria producir un
incendio.

Un fusible en el circuito neutro o de conexion a tierra podria
provocar una descarga eléctrica.

Si la tuberia de agua caliente/fria esta interrumpida por juntas
plasticas no metalicas o por otros materiales, NO la utilice
para la conexion a tierra.

NO CONECTE A TIERRA CON UNA TUBERIA DE GAS.

Guarde las instrucciones de instalacion para que las use el
inspector eléctrico.

Si los cadigos lo permiten y se utiliza un cable separado de
conexion a tierra, se recomienda que un electricista calificado
determine si el camino de conexion a tierra es el adecuado.

NO utilice un cable de extension ni un enchufe adaptador con
este artefacto.

El ventilador debe conectarse tinicamente con cables de
cobre.

El ventilador debera conectarse directamente al interruptor
por medio de cables de cobre flexibles, blindados o
recubiertos con un material no metalico. Deje un poco suelto
el cable para poder mover el aparato en caso de que sea
necesario darle servicio en algiin momento.

Conjunto de
montaje del motor

Conjunto de
montaje del
motor

Tapa de la caja de
cableado eléctrico

)
U

Fig. 8
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Instalacion (continuacion) |

11. Debera proporcionarse un conector de conducto listado por UL
0 aprobado por CSA en cada extremo del cable de suministro
eléctrico.

12. El tamario del cable debe cumplir con todos los cddigos y normas
locales. Los requerimientos de la tltima edicion del Cédigo
Eléctrico Nacional (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70 o la
tltima edicion de las normas de la CSA C22.1-94, o el Cadigo
Eléctrico Canadiense (Canadian Electrical Code) Parte 1y C22.2
N.° 0-M91.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO,
DESCARGA ELECTRICA O LESIONES A LAS PERSONAS,
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: El trabajo de instalacion
y el cableado eléctrico debe llevarse a cabo por personas
calificadas, de acuerdo con todos los cddigos y normas
aplicables, lo que incluye una construccion calificada a prueba
de incendios.

PELIGRO: Riesgo de descarga eléctrica. Este ventilador debe
estar conectado a tierra correctamente.

PELIGRO: Apague el disyuntor de alimentacion o el interruptor
de alimentacion que se encuentran en la caja de derivacion
antes de instalar esta unidad. No toque los circuitos que se
encuentran dentro del ventilador mientras esta conectado,
pues esto puede ocasionar la muerte o una lesion grave.

PELIGRO: Todos los cables eléctricos deben instalarse, aislarse
y conectarse a tierra apropiadamente. El aislamiento y la
conexion a tierra inapropiados daran como resultado una
descarga eléctrica mortal.

> B P bbb

IMPORTANTE: Es responsabilidad del cliente comunicarse con un instalador
eléctrico calificado y asegurarse de que la instalacion eléctrica sea adecuada y
cumpla con el Cadigo Eléctrico Nacional, o con las normas de la CSA y todos los
demds cddigos y normas locales.

- Instale una abrazadera de cable (no suministrada) en el orificio
de cableado de la carcasa del ventilador en cualquiera de las dos

ubicaciones disponibles, como se muestra en la figura 9.

- Pase el cable de suministro eléctrico a través de la abrazadera
del cable. Ver figura 9.

- Utilice conectores aprobados por UL para conectar los cables del
ventilador a su cable de suministro eléctrico como se muestra en
la figura 10.

- Pase el cable de suministro eléctrico a través de la abrazadera
del cable.

- Vuelva a instalar la cubierta de la caja de cableado eléctrico
en la carcasa del ventilador asegurandose de que todas las
conexiones de cableado estén completamente encerradas. Ver
figura 11.

=

="

Abrazadera
de cable

Interruptor de )
ENCENDIDO/APAGADO _ Caja del
(no incluido) interruptor
OL0

N
—

Abrazadera
. de cable

Linea de entrada
de 120 VCA

ventilador

Carcasa del —° /@

Fig. 9

s = Negro
= Blanco
= Cable a tierra (desnudo)

Receptaculo
del motor

Fig. 10

Tapa de la caja de cableado eléctrico

Receptaculo
del motor

Carcasa del ventilador

Fig. 11
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Por favor, contacte cs@conglomkb.com o llame al 7-877-333-0098 para obtener mas ayuda.
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Instalacion (continuacion) ‘

INSTALACION DEL REGULADOR

- Sila pestana del regulador no esta instalada, coldquela en su
lugar. Asegurese de que la pestana esté orientada correctamente.
Vea la figura 12.

- Conecte el regulador a la carcasa del ventilador y asegurese de
que todas las pestafas de la carcasa estén encerradas. Vea la
figura 13.

CONECTAR EL CONDUCTO

NOTA: Se recomienda el uso de un conector de conducto flexible para una
instalacion lo mds silenciosa posible. Si se va a usar un conducto rigido, contar con una
seccion de 1a 3 pies de conducto flexible permitird una instalacion silenciosa.

- Tire de los conductos existentes a través de la abertura del techo.
Si los conductos existentes son de metal, sera necesario un
conector de conducto flexible corto. Es posible que sea necesario
cortar el conducto rigido para una instalacion adecuada.

- Cologue el conjunto de la carcasa del ventilador correctamente y
asegure los conductos existentes al regulador del ventilador.

- Siusa un conector de conducto flexible o un adaptador de
conducto, use cinta de papel aluminio en cada extremo para
asegurar el conector o adaptador al conducto existente y al
regulador del ventilador. Ver figura 14.

- Asegurese de que el regulador del ventilador no esté obstruido y
que se pueda mover con libertad.

Si esta reemplazando un ventilador existente, prosiga a la
seccion “Fijar el ventilador a las vigas del techo: techos
acabados”.

Si su instalacion es nueva y su techo no esta acabado, prosiga
a la seccion “Fijar el ventilador a las vigas del techo: techos
inacabados”.

FIJAR EL VENTILADOR A LA VIGA DEL TECHO -
TECHOS ACABADOS

PELIGRO: Apague el disyuntor de alimentacidn o el interruptor
g de alimentacion que se encuentran en la caja de derivacion

antes de instalar esta unidad. No toque los circuitos que se
encuentran dentro del ventilador mientras esta conectado,
pues esto puede ocasionar la muerte o una lesion grave.

NOTA: Asegiirese de que su ventilador esté conectado correctamente a la red
de conductos y a la energia eléctrica (no alimentado) antes de continuar.

- Unavez que haya retirado el conjunto de montaje del motor,
inserte suavemente la carcasa del ventilador en la abertura
del ventilador en el techo. Coléquelo de manera que la carcasa
quede al ras con la superficie del techo.

- Fije el ventilador a la viga del techo con los tornillos. Asegurese
de que la carcasa esté bien fija, luego vuelva a instalar
el conjunto de montaje del motor. Enchufe el motor en el
receptaculo. Ver figura 15.

Si su conducto tiene un diametro diferente a 4”,
se requiere un adaptador de conducto (no
incluido) para hacer una conexion hermética.

Adaptador para conductos

Cinta de papel Conductos domésticos
aluminio existentes
L]
o
1 ! 3
) Nt
NN N% Adaptador para
\ N conductos (opcional)
Fig. 14
Carcasa del
ventilador
Agujeros  Receptaculo @
Tablaroca farql:os del motor
ornillos
en el techo ol :
—— Conjunto de montaje
del motor
Fig. 15
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Instalacion (continuacion)

FIJAR EL VENTILADOR A LA VIGA DEL TECHO -
TECHOS INACABADOS

PELIGRO: Apague el disyuntor de alimentacion o el interruptor
de alimentacion que se encuentran en la caja de derivacion
A antes de instalar esta unidad. No toque los circuitos que se
encuentran dentro del ventilador mientras esta conectado,
pues esto puede ocasionar la muerte o una lesion grave.

Asegure el ventilador a la viga del techo en el

NOTA: Asegiirese de que su ventilador esté conectado correctamente a la red
de conductos y a la energia eléctrica (no alimentado) antes de continuar.

NOTA:

No se muestran las conexiones eléctricas ni el conducto para mayor claridad.

lugar deseado utilizando las pestafias de montaje  Perfil de las vigas

externas. Este ventilador ofrece diferentes y
précticas maneras de asegurar la carcasa a las
vigas del techo (en vigas convencionales o en
vigas en l). Elija el método mas apropiado para la
construccion del techo como se muestra en las
figuras 16 y 17.

Vuelva a instalar el conjunto de montaje del motor. Enchufe el
motor en el receptaculo. Ver figura 18.

Encienda el ventilador para asegurarse de que todo funcione
correctamente.

Una vez que esté satisfecho con su instalacidn, proteja el
motor del ventilador del baio del polvo y la suciedad de la
construccion con la cubierta antipolvo (D) suministrada hasta
que se complete la construccion. Ver figura 19. No instale la
tapa antipolvo en la construccién terminada. No encienda el
ventilador cuando la tapa antipolvo esté colocada, ya que eso
daiiaria el motor.

Fig. 17

Abertura
del techo

Abertura
del techo

\
\

(—V\ﬁ =

\

Cubierta antipolvo (D)
Fig. 19

Canales de
suspension

Viga

Por favor, contacte cs@conglomkb.com o llame al 7-877-333-0098 para obtener mas ayuda.
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Instalacion (continuacion)

COMO INSTALAR LA REJILLA

- Apriete los resortes en la rejilla e inserte los resortes en las
ranuras del conjunto de la carcasa. Empuje firmemente la
rejilla contra el techo. Ver figura 20.

Funcionamiento

Ranura del resorte

ENCENDER Y APAGAR LA UNIDAD

- Use un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para operar este

ventilador.

Cuidado y limpieza

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio
o0 descarga eléctrica, no utilice este ventilador con
ningtn dispositivo de control de la velocidad de
estado solido.

como un roétulo.

ADVERTENCIA: Si no se mantienen los estandares de cuidado y de limpieza basicos del ventilador, aumenta el riesgo de incendio,
descarga eléctrica o lesiones. Antes de darle mantenimiento a la unidad o de limpiarla, apague el suministro eléctrico en el panel de
servicio y bloquee el medio de desconexion del servicio para evitar que el equipo se encienda accidentalmente. Cuando el medio de
desconexion del servicio no se pueda bloquear, adhiera de manera segura un dispositivo visible de advertencia al panel de servicio, tal

El interior y el exterior del ventilador deben de limpiarse regularmente para conservar su apariencia y desempefio.

Qué hacer:

- Use un accesorio de cepillo para polvo para aspirar
suavemente el exterior y el interior del ventilador
para eliminar el polvo y la suciedad.

Qué no hacer:

- No deje que entre en el ventilador polvo de yeso
ni ningun residuo de construccion. Durante una
obra de construccion o una renovacion, cubra el
ventilador.

- Los productos combustibles utilizados para limpiar,
tales como la acetona, el alcohol, el éter o el benzol
son altamente explosivos y no deben utilizarse cerca
de un ventilador.

QBVS110
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Solucion de problemas

A PELIGRO: Desconecte el disyuntor de alimentacion o apague el interruptor de la caja de derivacion antes de realizar el mantenimiento. No
toque los circuitos que se encuentran dentro del ventilador mientras esta conectado, pues esto puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

eléctrica o lesiones. Antes de darle mantenimiento a la unidad o de limpiarla, apague el suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee

j ADVERTENCIA: Si no se mantienen los estandares de cuidado y de limpieza basicos del ventilador, aumenta el riesgo de incendio, descarga

el medio de desconexion del servicio para evitar que el equipo se encienda accidentalmente. Cuando el medio de desconexion del servicio no
se pueda bloquear, adhiera de manera segura un dispositivo visible de advertencia al panel de servicio, tal como un rétulo.

Problema

Solucion

El ventilador no funciona.

Verifique que el cable de alimentacion y el cableado eléctrico estén conectados
apropiadamente.

Verifique que el aspa del ventilador no esté obstruida.

Verifique que la corriente esta encendida en la caja de derivacion o del
disyuntor.

El ventilador vibra cuando esta encendido.

Verifique que el ventilador esté sujeto firmemente. Ajuste las sujeciones, si es
necesario.

Verifique que el motor esté firmemente sujeto en su lugar. Si no lo esta, ajuste
las sujeciones del motor.

Verifique que el ventilador no esté dafiado. Si lo estuviera, sustituya el
ventilador.

El ventilador parece débil.

Verifique que el tamario del ducto utilizado sea adecuado. El ventilador no
funcionara eficientemente si el tamafio del ducto no es el adecuado.

Verifique que el ducto no esté bloqueado con residuos y que la fina malla en la
tapa de pared, en caso de que la haya, no limite el flujo de aire.

Verifique que el regulador se abra adecuadamente.
Verifique que no haya nidos de pajaros u otros animales en el conducto.

El ventilador no ventila correctamente.

Reduzca la longitud del conducto y el nimero de codos si fuera necesario.
Asegurese de que todas las juntas estén conectadas correctamente, selladas y
con cinta.

Verifique que el conducto no se abra con el viento.

El ventilador esta haciendo demasiado ruido.

Compruebe que no haya nada bloqueando el aspa del ventilador.

El motor del ventilador esta permanentemente lubricado y no necesita aceite
ni lubricacion. Si los cojinetes del motor emiten ruidos excesivos o inusuales,
deben reemplazarse. El aspa del ventilador también debe reemplazarse en ese
momento.

Verifique que el regulador del ventilador pueda girar libremente y no esté
obstruido.

Verifique que el regulador en la pared o en la tapa del techo pueda girar
libremente y no esté obstruido.

Por favor, contacte cs@conglomkb.com o llame al 7-877-333-0098 para obtener mas ayuda.
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ESPANOL

Especificaciones

Modelo QBVS110
Suministro de aire (CFM - pies cubicos por minuto) 110 = 10%
Nivel de ruido (sonios) 0.9
Cinta de conductos 10.16 cm (4")
Potencia del motor (W) 30
Voltaje / Frecuencia 120 VCA / 60Hz
Dimensiones de la carcasa 28.9cmx26.7cmx19.4cm (11 3/8" x 10 1/2" x 7 5/8")
Dimensiones de la rejilla 33cmx34.9cm (13" x 13 3/4")
Peso neto (Kg) 3.42

DIAGRAMA DE CABLEADO
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DIAGRAMA EXTERNO DE LA UNIDAD DEL VENTILADOR
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Piezas de repuesto

Si le faltan piezas o requiere refacciones, escribale a nuestro equipo de servicio al cliente a cs@conglomkb.com o llame al
1-877-333-0098 (de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST). Identifique la(s) pieza(s) requerida(s) y tenga lista su descripcion.

|I|
ull‘

)

e

Pieza | Descripcion Cddigo | Cantidad
A Motor QHB183 1
B Aspa del ventilador QHB191 1
C Regulador QHB193 1
D Rejilla QHB179 1
E Soporte del motor QHB186 1
F Juego de canales de suspension QHB195 1
G Paquete de accesorios QHB197 1
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Por favor, contacte cs@conglomkb.com o llame al 7-877-333-0098 para obtener mas ayuda.
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Imported by / Importé par / Importado por :

Conglom

St-Laurent, Québec, H4S 2C3

1-877-333-0098 | cs@conglomkb.com

(service available in English and French, Monday - Friday from 8:30 am - 5 pm EST)

(service disponible en anglais et francais, du lundi au vendredi, 8h30 a 17h, H.N.E.)

(servicio disponible en inglés y francés, de lunes a viernes, de 8:30 am a 5:00 pm, hora del Este )

www.conglomkb.com




